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1. ANTECEDENTS

Atés els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea 'Ens d’Abastament d’Aigua
Ter Llobregat (en endavant, ATL), amb l'objectiu de prestar el servei public d'interés i
competéncia de la Generalitat de produccié i subministrament d'aigua potable per a
l'abastament de poblacions per mitja de les instal-lacions de la xarxa d'abastament Ter-
Llobregat de titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa
d'abastament Ter Llobregat, que justifica que la prestacid objecte d’aquestes actuacions
s’ajusta a les funcions de 'ambit competencial d’ATL.

Atés el que preveu l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, s’emet aquest informe justificatiu de la contractacié per deixar constancia de la
necessitat 0 conveniéncia de contractar aquests treballs externament aixi com d’informar
sobre la insuficiéncia de mitjans de que disposa ATL per a portar-los a terme amb mitjans
interns.

Actualment les seguents estacions remotes de la xarxa de distribucié d’ATL funcionen
mitjangant grups electrogens o plaques fotovoltaiques, i per tant es necessita 'escomesa
eléctrica per part de companyia per tal de garantir el servei:

- Diposit Can Massuets - Dosrius

- Presa directa Castellbisbal 1

- Arqueta cabalimetre Santa Perpéetua Moguda
- Diposit Calaf

- Diposit El Pin6s

En concret, a la linia LI-00111 del Pla de Inversid, estant incloses aquelles actuacions per tal
de resoldre la problematica actual de la deficiencia en el subministrament eléctric a les
estacions remotes de la xarxa de distribucié d’ATL. La redacci6 del corresponent projecte
constructiu és l'objecte d’aquest plec i pretén solucionar aquesta mancanga en varies
estacions.

2. ESTAT ACTUAL

a) Dipodsit Can Massuet — Dosrius (08-01)

El diposit de Can Massuet-Dosrius té una capacitat de 3.000 m3 i es troba situat al terme
municipal de Dosrius.

Aquest diposit funciona mitjangat plaques fotovoltaiques i per tant els equips de valvuleria per
les maniobres d’abastament al municipi de Dosrius s6n manuals, i només disposa del minim
sistema d’instrumentacié per poder-lo controlar en remot.

Per altra banda, actualment s’esta construint un dipdsit auxiliar per poder realitzar les tasques
de neteja del diposit principal que es preveu que entri en funcionament el segon trimestre del
2026. Aquesta nova instal-lacié requeria de més consum eléctric i per tant poden haver
anomalies al servei per falta de corrent mitjangant les plaques fotovoltaiques.
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b) Presa directa Castellbisbal 1 (G6-32)

La presa directa Castellbisbal 1 és una derivacié de la canonada Artéria PTLL-Cota
Castellbisbal i Impulsié EB250 i que s’ubica al terme municipal de Castellbisbal.

Actualment aquesta presa directa disposa d’'un cabalimetre per I'aforament de la canonada i
s’alimenta a través de plaques fotovoltaiques.

Aquestes plagues no funcionen correctament i de vegades han patit casos de vandalisme o
furts, i és per aix0 que els propis Operadors de Xarxa es desplacen al lloc per anota els cabals.

Per tal de garantir automatitzar aquesta arqueta de derivacid, es planteja sol-licita una
escomesa eléctrica per part de la companyia, i aixi que permeti enviar o manipular en remot

les lectures de cabals i la resta de senyals dels aparells d’instrumentacio.

Per altra banda, aquesta zona és de facil accés i per tal d’evitar futurs furts, amb la petici6 de
la nova escomesa també s’incloura un sistema d’anti-intrusioé que reforci el perimetre.

c) Arqueta cabalimetre Santa Perpétua Moguda (K6-43)

A l'aquesta K6-43 s’ubica un cabalimetre de control de la canonada de derivacio fins a I'estacié
bombament de Sant Quirze Riera Caldes. Aquesta arqueta es troba al C/ del regadiu de la
Riera de Caldes de Santa Perpétua de la Moguda.

Actualment aquesta arqueta no disposa de cap subministrament eléctric, i per tant el
cabalimetre no es troba integrat dins la xarxa remota d’ATL. En aquest sentit el departament
d’Operaci6 sol-licita tenir subministrament per part de companyia, i aixi poder habilitar la part
eléctrica i de senyals perqueé les dades de mesurador de cabal siguin monitoritzades en remot.

Per tant es necessari el subministrament eléctric per part de companyia.

d) Diposit Calaf (A9-05)

El diposit de Calaf té una capacitat de 785 m3 i es troba situat al terme municipal de Calaf.

Actualment no disposa de subministrament eléctric i com la poténcia necessaria és molt baixa,
funciona amb la cessio provisional per part de I’Ajuntament.

e) Diposit El Pinds (A9-03)

El Diposit El Pinds té una capacitat de 2.500 m3 i es troba situat al terme municipal de El
Pinds, comarca del Solsonés.

Actualment aquest diposit no disposa de subministrament eléctric, i el punt de lliurament es
regula mitjangant valvules amb control hidraulic i també hi ha una instal-lacié de cloracié perd
que es troba fora de servei.

S’estima que per poder funciona tots els elements de valvuleria, instrumentacié i la planta de
cloracié sén necessaris un total de 30kW.
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Per altra banda, des de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonés també estant
interessats en projectar una escomesa eléctrica per part de companyia, en comptes de vies
alternatives com ara grups electrogens o plaques fotovoltaiques.

L'objectiu és proporcionar als diferents diposits un subministrament per part de companyia, i
poder substituir les actuals vies alternatives que no garanteixen suficientment el servei com
ara, lloguer de grups electrogens, plaques solars o cessions per part de tercers.

A banda de realitzar les necessaries adequacions de les instal-lacions existents i assegurar el

compliment a les instruccions internes d’ATL i d’acord a les normatives vigents.

3. OBJECTE D’AQUEST PLEC

L'objecte d'aquest plec és definir les condicions tecniques que han de regir el
desenvolupament dels treballs de “REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A
TREBALLS DE NOVES CONNEXIONS ELECTRIQUES DE COMPANYIA A ESTACIONES
REMOTES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO D’ATL (fase 2)”.

4. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

L’enginyeria adjudicataria entregara un projecte constructiu independent per cada un dels cinc
emplacaments:

- Diposit Can Massuets — Dosrius (08-01)

- Presa directa Castellbisbal 1 (G6-32)

- Arqueta cabalimetre Santa Perpétua Moguda (K6-43)

- Diposit Calaf (A9-05)

- Diposit El Pinés (A9-03)

En cas que no hi hagin afeccions a tercers, com ara de terrenys, mediambientals, de
infraestructures o a entitats publiques, el format del projecte constructiu es podra reduir a plec
de prescripcions técniques una vegada acordat amb el responsable del contracte d’ATL.

El projecte es redactara atenent a les instruccions de la “IPO-002 Bases tecniques generals
per a la redaccido de projectes d’ATL” per a redaccié de projectes aixi com a les que
s’estableixin en el present plec, sempre obeint el criteri que sigui més restrictiu.

Seguidament s’esmenten els elements més rellevants d’aquesta actuacié que s’hauran de
projectar i es donen instruccions complementaries respecte al contingut dels diferents
documents del projecte.

4.1 Documentacio de partida

En I’Annex 3 Reportatge fotografic s’adjunta informacio de les instal-lacions existents.

En I'Annex 4 s’adjunten les ofertes tecnic-econdmiques per part de la companyia eDistribucio
i que corresponent a cada emplagament a projectar. En cas necessari, I'adjudicatari fara la
peticié a la companyia per tal d’obtenir I'oferta adequada.

Per altra part, ATL facilitara tota la documentacié técnica disponible per a la redaccié d’aquests
projectes en format editable, incloent planols, diagrames i planols en CAD.
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4.2 Descripcio de les tasques a realitzar

El projecte haura de definir i descriure les accions que es realitzaran per tal de resoldre el
subministrament eléctric que actualment hi ha a les diferents estaciones remotes de la xarxa
de distribucid.

A més haura de presentar la proposta d’adequacio de la instal-lacié eléctrica pel compliment
a les instruccions internes d’ATL i d’acord a les normatives vigents.

Aquest treballs constaran de les seglents fases:

- Estudi de la documentacié de partida.

- Acompanyat pel personal d’ATL, visita a les instal-lacions per la verificacié de I'estat actual
i la validesa de les propostes descrites en els estudis inicials. En funci6 del criteri de I'autor
del projecte, es poden presentar alternatives o millores a les propostes anteriors.

- Un cop les actuacions a dur a terme per a resoldre la connexio eléctrica hagin rebut el vist
i plau del responsable del projecte per part d’ATL, es procedira a la redaccié del projecte
executiu d’'aquesta.

El contingut especific del projecte es desenvolupa més endavant.

4.3 Geologia i geotécnia

En cas de necessitat, s’aplicara segons les indicacions de la IPO-002.

4.4 Afeccions a serveis afectats

ATL facilitara a I'adjudicatari tota la informacié de la qual disposi en relacio a la ubicacio de
les diferents actuacions, pero el cert és que no existeix una cartografia actualitzada ni
detallada dels serveis existents. Per tant, en companyia dels responsables de manteniment o
operacions de la planta i de la xarxa, s’identificaran i s’estudiaran les necessitats de
desviament, reposicié o proteccid durant les obres. El projecte haura de definir a nivell
constructiu les solucions en els casos en que s’hagi de protegir, estintolar o desviar
provisionalment qualsevol servei. La valoracié econdmica de les mateixes es podra realitzar
en base a preus unitaris i amidaments o bé mitjancant partides alcades segons s’escaigui.

4.5 Afeccions al medi natural i gestié de residus

En compliment de la Llei estatal 21/2013, d’avaluacié ambiental (BOE num. 296). El projecte,
segons l'article 7 apartat 2n , tot i no trobar-se inclos en el llistat de projectes de 'annex | ni
de 'annex Il de la Llei, s’haura de sotmetre al procediment d’avaluacié d'impacte ambiental
simplificada donada la seva ubicacié propera a l'espai protegit Xarxa Natura 2000 i poder
afectar directa o indirectament a aquest espai.

S’haura de redactar un annex que analitzi totes les possibles afeccions al medi natural i
defineixi les mesures correctores corresponents, I'abast del qual sera aquell que indiqui la
legislacido ambiental en funcio de la catalogacio dels espais afectats.

El projecte incloura també un annex que reculli un pla de gestié de residus de la construccié
d’acord a la legislacio vigent.
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4.6 Contingut dels documents del projecte

Com indicat anteriorment, seran d’aplicacio les “Bases técniques generals per a la redaccio
de projectes constructius”, IPO-002 d’ATL, que es lliura en la licitacio sempre que siguin més
restrictives que les indicacions donades en el present plec.

En aquest apartat es precisa amb més detall i s’amplia respecte a la IPO-002 'abast i contingut
d’alguns dels documents del projecte.

A) Memoria i annexes

Aquest document constara de la memoria propiament dita i dels annexes corresponents amb
la seglent distribucio:

A) Memoria i annexes

Memodria:
— Antecedents
— Objecte del Projecte
— Bases de partida, criteris operatius i de manteniment
— Solucions alternatives
— Justificacio de la solucio adoptada
— Treballs de camp
— Descripcié de les obres definides al projecte
— Quadre resum de les dades principals del projecte
— Expropiacions (en cas d’'afectar arees externes la zona de captacio)
— Serveis afectats
— [Escomeses de serveis i instal-lacions eléctriques
— Infraestructures alienes afectades
— Necessitat de realitzar tramitacié ambiental justificada segons normativa vigent
— Seguretat i Salut. Compliment normatiu
— Termini d'execuci6
— Classificacio del contractista
— Revisié de preus
— Justificacio de preus
— Declaracio d'obra completa
— Documents que conté el projecte
— Resum del pressupost

Annexes:
— Caracteristiques principals del projecte
— Recopilacié i analisi de la documentacié antecedent
— Estudi d'alternatives (si s’escau)
— Calculs electrics i esquemes (signats per tecnic competent)
— Pla d’obra valorat
— Justificacio de preus
— Estudi de Seguretat i Salut
— Pla de gestio de residus valorat
— Pla de control de qualitat
— Resum de les unitats més importants i la seva valoraci6
— Pressupost per a coneixement de I'Administracio
— Processos constructius
— Reportatge fotografic
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B) Planols
La seguent relacié es un breu resum dels minims exigibles:

— Planol index i de situacié

— Planol emplagcament

— Planta general d’implantacio

— Planol de la disposicié actual, indicant demolicions i actuacions prévies.
— Planols de rehabilitacio: plantes, alcats, detalls d’aplicacio, etc.

— Detalls constructius

C) Plec de condicions

ATL facilitara el plec general per a I'execucio d’obres que haura de ser revisat i actualitzat per
a adaptar-se a les caracteristiques especifiques i naturalesa de les obres.

Es obligatori que totes i cadascuna de les unitats d’'obra definides al projecte puguin ser
reconegudes i identificades al plec de condicions.

Per a cadascuna, i de manera clara i explicita, s’hauran de definir les condicions d’execucio i
les activitats involucrades en cada cas, els materials a emprar, el procediment per a procedir
al seu amidament i les condicions d’abonament establint criteris que no generi dubtes ni
confusié en relacié a quines activitats son objecte d’abonament i quines no, o que inclou o no
inclou l'execucid d’'una determinada partida. Pel que fa als equips electromecanics,
instal-lacions eléctriques, instal-lacions de control i instrumentacié es confeccionara una fitxa
individualitzada per cadascun que detalli les seves principals caracteristiques com ara
materials, dimensions, rangs de funcionament, normes de fabricacio i altres caracteristiques
técniques que permetin identificar sense dubte I'equip que es prescriu.

D) Pressupost
El pressupost es confeccionara amb el programa TCQ. Els preus a utilitzar seran a ser
possible els de les bases de preus del BEDEC, en la seva versio més actual. En cas que

s’hagin de crear preus nous aquests es confeccionaran seguint les instruccions del Gestor del
projecte.

5 EQUIP TECNIC QUE EL CONSULTOR POSARA A DISPOSICIO

5.1 Equip basic del Consultor

L'equip basic que s'exigeix al Consultor per a la redaccié d'aquests projectes constructius ha
d'estar constituit com a minim pels seglents membres:

Autor del projecte:

Persona fisica designada pel Consultor responsable de la redaccio del projecte en tots els
seus aspectes. Aquesta persona haura de ser técnica i legalment competent pel
desenvolupament d’aquestes funcions, i haura de mantenir una relacioé de naturalesa laboral
amb el Consultor.

Estara en possessio d’'una titulacié de grau mig o superior en branques tecniques de la
construccié i/o enginyeria industrial amb competéncies legalment reconegudes i disposara
d'una experiéncia minima acreditable de cinc (5) anys en la redaccié6 de projecte de
instal-lacions eléctriques. Desenvolupara el carrec d'Autor del Projecte i com a tal sera el

7



30HF GH SUHVFULSFLRQV WqQFQLTXHV SHU OD UHGDFFLY GH SURMHFW
FRQQH[LRQV HOqFWULTXHV GH FRPSDQ\LD D HVWDFLRQV UHPRWHYV GH OD

FRRUGLQDGRU GH WRW O HTXLS GH UHGDFFLY HO GHOHJDW
5HVSRQVDEOH GHO FRQWUDFWH G1$7/ /D VHYD GHGLFDFLY VHUj

$GMXQW D O1$XWRU GHO SURMHFWH

(VWDUj] HQ SRVVHVVLY GYI1XQD WLWXODFLY GH JUDX PLJ R VXSF
FRPSHWgqQFLHY OHJDOPHQW UHFRQHJXGHV L GLVSRVDUj GfXQD
FLQF DQ\V HQ OD UHGDFFLY GH SURMHFWHYVY GH LQVWDO OC
HTXLYDOHQWYV D OHV TXH HV GHPDQHQ 'HVHQYROXSDUj HO FjuUL
VXSHUYLVDUj] L FRRUGLQDUj HOV WUHEDOOV GH FDPS L GH JDEL
OfHTXLS D OHV RUGUHV GH OTDXWRU /D VHYD GHGLFDFLY VHU]j I

'HOLOHDOW 3URMHFWLVWD

URIHVVLRQDO DPE WLWXODFLY DFDGgPLFD FRPSHWHQW HQ OD |
H[SHULgqQFLD PtQLPD DFUHGLWDEOH GH WUHYV DQ\V H[HUFLQ\
GI{REUHV R LQVWDO ODFLRQV VLPLODUV DO SURMHFWH /D VHYD

$7/ YDORUDUj OOLXUHPHQW OD LGRQHWWDW GH OHV SHUVRQHYV
SRGUj H[LJLU TXDQ KR FRQVLGHUL RSRUW~ OD VXEVWLWXFLY ¢
DvvLlJQDW D OD UHGDFFLY GHO SBURMHFWH L HO &RQVXOWRU KDX'
HQ HO WHUPLQL GH OHV GXHV VHWPDQHYVY VHIJ*HQWYV D OD FRPXQ

4XDOVHYRO FDQYL HQ HO SHUVRQDO DVVLJQDW D OD UHGDFFLY
DFFHSWDW SHU $7/

(O WqFQLF GHVLJQDW FRP $XWRU GHO SURMHFEWH L $GMXQW D O

*HVWRU L DXWRULD GHOV WUHEDOOYV

*HVWLY GHOV WUHEDOOYV

/D JHVWLY HO VHJXLPHQW HO FRQWURO L O DFFHSWDFLY GHC
FRUUHVSRQHQ D $7/

3HU SRGHU UHDOLW]DU OHV WDVTXHV GH VHJXLPHQW L FRQWU
TXDOVHYRO PRPHQW D OHV GDGHV L GRFXPHQWY TXH HO &RQVX
O HYWDW GH GHVHQYROXSDPHQW HQ TXq HV WURELQ ' DTXHVWI
SRVVLEOH OD UHYLVLY GHOV WUHEDOOV HQ FXUV HQ OD VHYD SU

$7/ HV UHVHUYD HO GUHW GH UHGDFWDU HOOD PDWHL[D R PL
SURMHFWH HQFDUUHJDW

$PE DTXHVWD ILQDOLWDW OfHTXLS UHGDFWRU IDFLOLWDUj OHYV
SHUTXqg HV SXJXLQ GXU D WHUPH DTXHVWYV WUHEDOOV VHQVH TX
HV YHJLQ DIHFWDWV (Q WRW FDV VL Ep OT$XWRU GHO SURMHF\
GH OD WDVFD HQFDUUHJDGD SHU $7/ D WHUFHUV Vt TXH pV UH
WHUPLQLV L GH UHDOLW]DU HOV WUHEDOOV SUHFLVRV SHU DO S
OoLXubw DO 3URMHFWH

$7/ MXQWDPHQW DPE OT$XWRU GHO SURMHFWH HVWDEOLUj HQ
GH UHXQLRQV GH WUHEDOO D GHVHQYROXSDU DPE O HTXLS GH L
FDGD UHXQLY O DGMXGLFDWDUL UHGDFWDUj] XQD DFWD TXH KDXL
WRWHYVY OHV SDUWV SDUWLFLSDQWYV L VHU] UHVSRQVDEOH GHO V
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En particular el régim de reunions de seguiment en qué hauran de participar els membres de
I'equip redactor esmentats en l'apartat anterior sera el seguent:

- Autor: com a minim una reuni6 setmanal.

- Especialistes i adjunt: com a minim un cop cada 15 dies durant el temps en que
s'estigui desenvolupant la seva col-laboracié si bé el Gestor del projecte podra
fixar més frequéncia en casos puntuals o necessaris.

5.2.2 Autoria dels treballs

El redactor, com Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions
projectades, dels calculs, de les definicions, dels mesuraments i d'altres continguts del
Projecte, llevat que hagi fet constar donant fe i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o
alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establertes per ATL.

L'autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte. Aquest es responsabilitza plenament del
contingut de I'Estudi de Seguretat i Salut i de I'adequacié a la normativa d'aplicacio i,
concretament, a la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i al Reial
decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccié. A més, exercira de recurs preventiu en les visites que es
realitzin a les instal-lacions d’ATL, especialment a l'interior de les galeries i arquetes que es
tracten com espais confinats, i sera el responsable de que tot el personal faci servir els EPIs
que siguin necessaris i que la propia empresa adjudicataria haura de proveir.

5.2.3 Signatures i dates

El projecte objecte del present encarrec haura de ser signat en qualitat d'Autor per un titulat
de grau mig o superior en branques tecniques de la construccio i/o enginyeria industrial amb
competencies legalment reconegudes.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte
signara I'Estudi de Seguretat i Salut.

Per que fa als planols, ATL subministrara els caixetins en qué s'especifiquen les signatures
dels mateixos.

Els documents del Projecte que requereixin una responsabilitat especial, segons criteri d'ATL,
com ara els annexos de calcul eléctrics, d’estructures, etc. hauran de ser signats pel técnic
responsable de la seva elaboracié, que ho sera, a més, de I'exactitud de la transcripcié del
contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccid.

Tots els documents es lliuraran amb signatura digital.

5.3 Oficina, materials i equipaments

Des de la signatura del contracte de I'encarrec fins a la data de lliurament del treball complet,
I'Adjudicatari haura de disposar d'una oficina en la qual es realitzaran els treballs de gabinet i
on es dura a terme el seguiment i control de els treballs encarregats. Aquest seguiment i
control també es podra efectuar, si aixi ho decideix el Gestor del projecte, a la seu d'ATL i
tindra com a minim caracter setmanal amb la presencia de I'Autor del Projecte i els
especialistes que corresponguin.
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Per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats, I'equip redactor disposara com
a minim dels segients mitjans materials i instal-lacions:

Equip informatic, correu electronic, telefonia mobil,... incloent els consums.
Programes de calcul, de gestio i disseny grafic interactiu, etc.

Mobiliari, material fungible, paper i material d’oficina.

Vehicle per a realitzar les visites incloent els consums corresponents.

O O O O

L'equipament informatic i d’altra mena constara com a minim dels seglents elements:

Ordinadors d'Ultima generacié amb pantalla de 17"

Impressora, fotocopiadora i escaner A3 color

Camera de video i camera fotografica digital.

Xarxa cablejada i servidor d'ultima generacio o cloud de 2 Gb amb dos discs durs.
Sistemes d'emmagatzematge i gravacio de la informacio.

Llicencies en vigor del programa TCQ.

O O O O O O

Els mitjans materials que no apareguin explicitament en la relacid6 de preus unitaris,
s'entendran repercutits en la resta de preus a oferir.

5.4 Edicio del projecte

Caldra lliurar la documentacié del projecte en el format convencional. Pel que fa al format de
presentacié de la documentacio seran d'aplicacié els seguents criteris:

o Documentacié en Suport Paper:

Els textos escrits es presentaran en format A3, els Planols en suport en paper es dibuixaran
en format A3, en colors, segons criteri que fixi el Gestor del projecte.

o Suport Informatic:

Tota la documentacid lliurada pel Consultor haura de ser lliurada a ATL en suport informatic
en formats compatibles amb els sistemes exposats a continuacio:

e AUTOCAD 2018 per a tot tipus de planols. Els fitxers s'entregaran obligatoriament en
format DWG, independentment del format utilitzat per les diferents aplicacions
informatiques emprades en l'elaboracio del Projecte.

e TCQ 2000, per Pressupostos, Amidaments, Justificacié de Preus, Quadres de Preus,
Preus Auxiliars, etc.

¢ MICROSOFT PROJECT, per a generar tota la informacio relativa a planificacié de les
obres corresponents a aquest Projecte.

¢ MICROSOFT OFFICE, per a la resta de documents alfanumérics a realitzar durant tota
I'execucio de I'expedient: textos, fulls de calcul, presentacions grafiques i bases de dades
locals.

El Consultor corregira qualsevol error que s'adverteixi tant a la I'entrega de la maqueta com
posteriorment. Un cop el projecte hagi estat aprovat per ATL es lliurara la seguent
documentacio:

e Dos exemplars del projecte en suport informatic contenint de manera separada tots els
documents originals editables i el pdf complet.
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Els documents digitals s’hauran de lliurar amb signatura digital per part dels diferents autors
dels diferents documents, cas que hi hagin més d’un. La signatura es detallara en una primera
pagina especifica per a tal fi on es concretara el seu abast dins del projecte.

5.5 Sequretat i Salut

L’adjudicatari haura de complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8
de novembre de prevencio de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel
que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matéria de coordinacié d’activitats
empresarials.

L’adjudicatari haura d’aportar tota la documentacié sol-licitada per ATL en matéria de PRL
mitjancant la plataforma SmartOSH de gesti6 de la prevencio.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent
sobre prevencio de riscos laborals, aixi com les instruccions, normes i/o procediments que
siguin d'obligat compliment a I'empresa.

Si es disposa de personal que realitza treballs a les instal-lacions d'ATL i presenta simptomes
que afectin al sistema respiratori com grip, refredat, bronquiolitis i/o Covid-19 caldra posar-se
una mascareta quirurgica cobrint completament el nas i la boca durant tota la jornada laboral,
evitar la interaccio amb altres persones i consultar amb el servei public de salut, si s'escau.

Previ a l'inici dels treballs, i amb I'objecte de realitzar la CAE corresponent, I'adjudicatari pujara

a la plataforma Smartosh tota la documentacio relativa a prevencio de riscos laborals, tant la
del propi adjudicatari com la de les empreses que subcontractara.

6 TERMINI DE REDACCIO DEL PROJECTE

El termini total no superara els sis (6) mesos i s’estableixen els segients terminis parcials:

o L’Equip técnic realitzara les visites a camp per la presa de dades i en cas necessari la
peticié per actualitzar I'estudi de eDistribucio.

o L’Autor presentara al Gestor la maqueta del projecte definitiu. Aquesta maqueta haura
de ser lliurada suport informatic, d’acord amb els formats oficials I’ATL i en un termini
maxim de quatre (4) mesos a comptar a partir de la signatura de I'acta d’inici.

ATL disposa d’'un maxim d’un mes (1) per a la revisié dels documents i un cop es retorni el
projecte revisat, el Consultor disposara de maxim un mes (1) per a fer totes les corresponents
modificacions i lliurar la versio definitiva.

PRORROGA: No, sens perjudici de la necessaria ampliacié del termini si es donen les
condicions establertes en I'art. 195.2 LCSP.

7 DOCUMENTACIO DE REFERENCIA

Per tal de facilitar a les empreses la preparacié de les seves ofertes es lliurara la documentacio
técnica complementaria disponible aixi com la Instruccié per a la redaccié de projectes
constructius (IPO-002) i les instruccions per a la confeccié de preus unitaris del projecte.

També s’haura d’acomplir la normativa interna d’ATL en matéria de seguretat, en especial les
seguents instruccions:
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o IPO-003 Criteris basics de prevencié de riscos i accessibilitat en la redaccio de projectes
constructius

o 1G-007: Autoritzacions i Permisos de Treball

o 1G-012: Treballs en espais confinats

o Guia rapida del Pla d’Autoproteccio de la planta o instal-lacié afectada.

o 1G-005 Instruccio de Gestido Adquisici6 de maquines, EPI, components de seguretat,

substancies i preparats perillosos.
o 1G-015 Instruccio de Gestio Treballs en algada.

En cas de contradiccié o simple complementacio de diverses normes, es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.

8 AMIDAMENT | ABONAMENT

L’amidament s’efectuara mensualment, pel nombre d’unitats de treball executades. S’agafara
com a base les mesures unitaries dels treballs realitzats i els preus adjudicats, i es redactara
mensualment la corresponent certificacié a I'origen.

La proposicié econdmica ha d'anar acompanyada d'un pressupost desglossat segons el
informe de proposta i justificacié de contractaci6é d’aquesta actuacio.

o P1.- Autor del Projecte
o P2 - Adjunt a I'Autor del Projecte
o P3.- Delineant Projectista

Els abonaments a I'Adjudicatari de les quantitats liquides resultants de les certificacions,
tindran el concepte de pagaments, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin
en la mesura final i sense suposar en forma alguna aprovacio i recepcié dels treballs que
comprenguin.
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9 PRESSUPOST DELS TREBALLS

El pressupost tipus de licitacio per a la redaccio del present projecte és de QUARANTA-NOU
MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (IVA exclos), 49.950,00 €.

En I'import oferta se suposen repercutits no només els costos directes dels mitjans personals,
materials i maquinaria siné també els costos d'altres mitjans, dietes i desplagaments, treballs
de reproduccio i edicio, etc. taxes, assegurances i impostos a excepcio de I'l'VA, necessaris
per desenvolupar els treballs d'acord amb el que estableix el present plec.

La proposicié econdmica, redactada d'acord al model de presentacié de les bases de licitacié
administratives, ha d'anar acompanyada d'un pressupost desglossat confeccionat a partir del
model amb preus zero corresponent que sera lliurat als licitadors i que sera similar al que es
mostra en '’Annex 2 d’aquest PPTP. Els amidaments del model s’han de considerar com fixes,
de manera que a partir d'aquests i dels preus unitaris oferts resultin els imports expressats en
la proposicié econdomica.

Degut a les caracteristiques especifiques de I'actuacio i el temps d’execucid, no s’estableix la
possibilitat de revisioé de preus.

10 ALTRES CONDICIONS TECNIQUES

Es consideraran els seglents aspectes com a condicions especials d'execucio.

A. Execuci6 dels treballs

Els procediments constructius estaran enfocats a:

e Minimitzar emissions i afectacions a I'entorn. Els procediments d’execucié hauran de
minimitzar aquests riscos i en tot cas el projecte incorporara mesures per a evitar
afectacions al medi. ATL manté en vigor la certificacié 1SO 22000 sistema de gestio de
seguretat alimentaria per la qual cosa les obres hauran de garantir el manteniment
d’aquesta certificacio.

e Garantir el normal funcionament del funcionament de l'estacid6 remota o planta de
tractament si és el cas.

o Garantir la seguretat de la xarxa. En la mesura de que sigui possible el projecte incloura
les mesures necessaries per a aillar les zones de treball de la resta de manera que es
redueixi o fins i tot s'impedeixi I'accés de personal alié.

B. Operativitat de les instal-lacions durant 'obra

En el projecte es detallara que el Contractista de les obres informara al departament
d’Operacions o al Centre de Control de cada planta, dels treballs que vagi a executar, en
especial d’aquells que afectin al servei de distribucio o la linia de tractament amb suficient
antelacio.

C. Posta en servei
En el projecte es recordara també que el Contractista presentara tots els manuals d’us, fitxes
técniques i certificats (referents a materials, equips eléctrics, grups de pressio, etc.) necessaris

pel manteniment i explotacié de la nova instal-lacié, aixi com els certificats de legalitzacio
d’aquelles escomeses eléctriques modificades durant les obres i que son existents a la planta.
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Sant Joan Despi, a la data de la signatura digital.
2025-353

Teécnic de Manteniment Director de Manteniment
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Annex1—-  INSTRUCCIONS | FORMATS VIGENTS

a) IPO-002 Bases técniques generals per a la redaccio de projectes d’ATL.
b) 10-169  Codificacio d’actius productius fisics d’ATL

c) IG-004 Prevencio6 de riscos laborals i medi ambient en projectes i obres.
d) 10-169  Codificacié del GMAO

e) F-0047 Acta d'inici dels treballs de redaccio de projectes constructius.
f) F-0048 Acta de verificacié de projectes constructius.

g) F-0049 Acta de recepcio de projectes constructius.

h) F-0052  Acta de reunions prévies a l'inici de la redacci6 de projectes.

i) PPR-009 Pla de control de productes, espais i materials (ISO 22000)

Documents digitals en formats de Microsoft Office deslligats del present document.
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Annex2- PRESSUPOST DE LICITACIO

REDACCIO PEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER TREBALLS DE NOVES CONNEXIONS ELECTRIQUES DE
COMPANYIA A LES ESTACIONES REMOTES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO D’ATL (2025-353)

Codi Concepte Unitat Preu(z;1 il Amidament Dec:i;i?cié Import (€)
P1 | Autor/a del projecte Mes 9.300,00 € 6 25% 13.950,00 €
P2 | Adjunt/a a 'autor projecte Mes 6.800,00 € 6 45% 18.360,00 €
P3 | Delineant/a projectista Mes 4.200,00 € 6 70% 17.640,00 €
Total serveis redaccio projecte 49.950,00 €
21% IVA 10.489,50 €
Total Pressupost licitacio (IVA inclos) 60.439,50 €

16



/ Plec de prescripcions técniques per la redaccioé de projectes constructius per a Treballs de noves
= / ATL connexions eléctriques de companyia a estacions remotes de la Xarxa de distribucié d’ATL (2025/353)

Ens d’Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

Annex 3 — Estudis técnic-econdmic (ofertes de eDistribucid)
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Annex 3.1 — Diposit Can Massuets — Dosrius
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Annex 3.2 — Pres directa Castellbisbal 1
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C-distribucion

CONDICIONS PARTICULARS DE L’ESTUDI TECNIC

Estudi condicionat a |'obtencio dels permisos municipals.

El client construira un ninxol al limit entre la zona publica/privada, amb accés directe 24h i espai per a
poder instal-lar la caixa proteccid mesura (MF4) i la caixa de seccionament (CS), segons normativa
vigent. La instal-lacié de la CPM-MF4 anira sempre a carrec de client. Agrairem que, un cop preparada la
instal-laci6 d’enllag, ho comuniqui a conexiones.edistribucion@enel.com adjuntant les fotografies
corresponents (arqueta i tubs visibles si s’escau).




Los datos personales que nos facilite no se cederén a terceros, salvo obligacién legal. No obstante, podrén tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribucién Redes Digitales, S.L.Unipersonal contrate o pueda

contratar y que tengan la condicidn de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Econémico Europeo.
Le recordamos gue puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, oposicién, portabilidad, asi como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la informacion

pinche en el siguiente enlace www. edistrib ucion.com

PROTECCION DE DATOS Le informados de que EDistribucién Redes Digitales, S.L.Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestion de la solicitud de nuevo
suministro/servicio y que esté legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecucién del contrato.

INTERNAL
Model d’autoritzacié de pagament i/o facturacio a tercers

Sol-licitant/Promotor

En/Na (}), amb CIF/NIF
i domicili al (Municipi) (Via publica i n2)
(%), amb e-mail

, i teléfon de contacte , (%)

D [OPCIO A] actuant per compte propi com a
|:| propietari
D arrendatari
de I'immoble per al qual sol-licita el subministrament/servei/generacio

I:l [OPCIO B] en representacié de IEntitat

segons carrec / poders (4), amb CIF/NIF ;
amb e-mail i telefon de contacte , entitat
(3)coma

D Propietaria
l:l Arrendataria
|:| Urbanitzadora

de I'immoble/parcel-la per el/la qual se sol:licita el subministrament/servei/generacié

DECLARO sota la meva responsabilitat, a I'efecte de la sol-licitud de subministrament/servei/generacié a baix
indicada (ratlleu el que no procedeixi), que tinc interés legitim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.
DECLARO que aquesta manifestacié és fidel i auténtica(®), i en virtut de la mateixa, AUTORITZO per a qué, en
el seu propi nom i per compte de 'autoritzat, realitzi les actuacions segiients:
- Delego en 'autoritzat les segiients accions, en relacié a la sol-licitud a baix indicada: (marcar sempre
l'opcio que procedeixi)
Sl D NO D Pagar les condicions técniques i econdmiques del subministrament/servei a sota

indicat a | ‘empresa distribuidora per a I’execucio de les instal-lacions necessaries per al
subministrament en giiestid, segons allo establert entre les parts.

Només si es confirma la delegacid del pagament en el punt anterior, informar:

Si D NO D Autoritzo a I’'empresa distribuidora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de
I’autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions técniques i economiques (€).

1 Raé Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol-licitant).

2 Domicili del promotor del subministrament.

3 Marqueu I'opci6 que escaigui.

4 En el cas de realitzar aquesta autoritzacié per una persona fisica diferent de I'autoritzat (sent aquest una entitat), s’ha
d’identificar la persona fisica. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

5 Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissié, amb indemnitat per a 'empresa distribuidora .

6 Si s’indica ‘NO’ o no es marca opcid, a la recepcié del pagament, s'emetra facturacié a nom del Sol-licitant/Promotor
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